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Uber diese Betriebsanleitung

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Leckanzeige-Sichtgerate
-LAS 24 (E, EK)*/ ,LAS 72 (E)“/ ,LAS 230" (im Folgenden auch ,Produkt®).
Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

» Sie diurfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fir alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verfugbar ist.

* Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehdrenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

*  Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spriche oder Unklarheiten enthalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschliel3-
lich im rechtlich zulassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

Far Schaden und Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, ibernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewahrleistung.
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Informationen zur Sicherheit

Informationen zur Sicherheit

Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusatzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung miissen Sie alle am Einsatzort des Produktes gel-
tenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stel-
len Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass lhnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwortern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefahrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

\ WARNUNG

WARNUNG macht éuf eine moglicherweise gefahrliche Situation aufmerk-
sam, die bei Nichtbeachtung einen schweren oder tddlichen Unfall oder
Sachschéaden zur Folge haben kann.

HINWEIS macht auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation aufmerksam,
die bei Nichtbeachtung Sachschaden zur Folge haben kann.

Zusatzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:

Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die
Gefahr von Verletzungen und Sachschaden hin. Befolgen
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol
beschriebenen Hinweise, um Unfalle mit Todesfolge, Ver-
letzungen und Sachschaden zu vermeiden.
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2.2

Informationen zur Sicherheit

BestimmungsgemiRe Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlief3lich als Teil eines Leckanzeigesys-
tems flr doppelwandige oberirdische Behalter zur Lagerung von wasserge-
fahrdenden Flussigkeiten, mit Leckanzeigeflissigkeit im Uberwachungs-
raum.

Die Dichte der gelagerten Flissigkeiten darf 1,0 kg/dm? nicht Gberschreiten.

Das Produkt wird unter atmospharischen Bedingungen flir folgende Behalter
eingesetzt:

+ Uberwachungsraume oberirdischer, drucklos betriebener doppelwandi-
ger Behalter mit Verwendbarkeitsnachweis

+ Doppelwandige Behélter in Sonderbauweise mit Prifzeugnis aus dem
hervorgeht, dass der Uberwachungsraum als Teil eines Leckanzeigesys-
tems fur Flussigkeiten geeignet ist

Typ Nutzinhalt | Verwendung bei Behaltern mit Leckan-
(Liter) zeigefliissigkeitsmengen bis maximal
(Liter)
LAS 24 (E, EK) | 0,7 24
LAS 72 (E) 2,1 72
LAS 230 6,6 232

Ein Liter Nutzinhalt im Produkt entspricht 35 Liter Leckanzeigeflussigkeit im
Uberwachungsraum.

Mit dem Produkt darf nur ein Behalter Gberwacht werden.
Uberwachte Fliissigkeiten
* Wassergefahrdende Flussigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C

» Fir die Typen LAS 24 E(K), LAS 72 E: wassergefahrdende Flissigkei-
ten, auch mit Flammpunkt < 55 °C

Die Produkte vom Typ LAS 72 und LAS 230 kénnen auch fir Behalter mit
gro3em Uberwachungsraumvolumen eingesetzt werden. Hierzu missen, je
nach GroRe des Uberwachungsraumes, Zusatzbehalter mit je 4,5 Liter Nutz-
inhalt eingesetzt werden (siehe Tabelle auf Seite 5).

Der Zusatzbehélter hat einen Nutzinhalt von 4,5 Liter und einen Gesamtin-
halt von 10 Liter. Die Befiillung bis knapp unter die Mitte des Zusatzbehalters
ist notwendig, damit ein ausreichendes Volumen fir Temperaturschwankun-
gen vorhanden ist.
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Informationen zur Sicherheit

Wenn keine Rickhalteeinrichtung fir austretende Leckanzeigeflissigkeit
vorhanden ist, darf das Volumen des Uberwachungsraums der Anlage 1 m?
nicht Uberschreiten.

Die erforderliche Anzahl der Zusatzbehalter geht aus der folgenden Tabelle

hervor:
Anzahl der Zu- | Nutzinhalt LAS samt | Maximal Leckanzeigefliissig-
satzbehalter | Zusatzbehalter (Liter)| keitsmenge im Uberwa-
chungsraum (Liter)

LAS 72 (E)

0 2,1 72

1 6,6 230

2 11,1 387

3 15,6 545

4 20,1 700

LAS 230

0 6,6 232

1 11,1 389

2 15,6 547

3 20,1 704

4 24,6 862

Tabelle 1: Zusatzbehdélter flir Lagerbehélter(nach DIN 6616 und DIN 6618-3)

Die Zusatzbehalter werden iber geeignete Verbindungsleitungen (beispiels-
weise aus EPDM) mit dem Produkt verbunden.

Das Produkt vom Typ ,LAS 24 EK* mit Kippventil eignet sich fiir transpor-
table Behalter. Das Kippventil belliftet das Leckanzeigesystem und sichert
vor Verlust von Leckanzeigeflissigkeit wahrend Transport und Umfillvor-
gangen.

Fir die Produkte vom Typ ,LAS 72 (E)* und ,LAS 230 dirfen nur schwarze
Zusatzbehalter verwendet werden.

Das Produkt vom Typ ,LAS 24 (E, EK)* darf nur ohne Zusatzbehélter betrie-
ben werden (siehe Zulassung in "Anhang")*.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und verursacht
Gefahren.
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Informationen zur Sicherheit

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berticksichtigen Sie dabei
mindestens Folgendes:

* Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

» Alle fiir das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
+ Die Bedingungen der von lhnen vorgesehenen Anwendung

Fihren Sie dartber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von lhnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmallnahmen. Berticksichtigen Sie dabei auch die méglichen Folgen
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine
Anlage.

Flhren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlief3lich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und fur folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

» Lagergut, dass mit der Leckanzeigeflissigkeit nicht vertraglich ist

* In Verbindung mit Produkten, die direkt oder indirekt menschlichen,
gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen, oder durch deren
Betrieb Gefahren fur Mensch, Tier oder Sachwerte entstehen kénnen.
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Informationen zur Sicherheit

2.4 Qualifikation des Personals

2.5

2.6

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und AuRerbetriebnahme dieses Pro-
dukts diurfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb vorgenommen wer-
den, der Uber eine entsprechende Zertifizierung verfiigt und folgende Anfor-
derungen erflllt:

» Einhaltung aller am Einsatzort des Produkts geltenden Bestimmungen,
Normen und Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit wassergeféhrden-
den Stoffen.

* In Deutschland: Zertifizierung gemaf § 62 der Verordnung tiber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

Arbeiten an Behaltern fir Lagerflissigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C
dirfen nur von Fachkraften vorgenommen werden, die folgende Anforderun-
gen erflllen:

« Alle am Einsatzort des Behalters erforderlichen Qualifikationen und Zerti-
fizierungen im Bereich des Brand- und Explosionsschutz.

Arbeiten an und mit diesem Produkt dirfen nur von Fachkraften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt
gehodrenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mogliche Gefahrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen kdnnen.

Den Fachkraften missen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden mussen, bekannt sein.

Personliche Schutzausriistung

Verwenden Sie immer die erforderliche personliche Schutzausristung.
Berlicksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kénnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Verdanderungen am Produkt

Fihren Sie ausschlief3lich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verande-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Transport und Lagerung

3  Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemalfen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

» Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

» Benutzen Sie fir den Transport die Originalverpackung.

» Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoRRge-
schitzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéden fiihren.
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Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung
Das Produkt eignet sich fliir doppelwandige Behalter aus Stahl zur oberirdi-
schen Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten.

4.1 Anwendungsbeispiel(e)

A. DIN 6618-3 doppelwandig
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Abbildung 1: LAS 24 (E), LAS 72 (E) am stehenden Behdlter (nach DIN 6618-3). LAS
230 entsprechend
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B. DIN 6616 doppelwandig
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Abbildung 2: LAS 24 (E), LAS 72 (E) am liegenden zylindrischen Behdlter (nach DIN
6616). LAS 230 entsprechend
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Produktbeschreibung

4.2 Funktion

Das Produkt und der mit Leckanzeigefliissigkeit gefiillte Uberwachungsraum
sind durch eine Rohrleitung (Standrohr) miteinander verbunden.

Eventuell vorhandene Zusatzbehalter sind mit geeigneten Verbindungslei-
tungen mit dem Uberwachungsraum verbunden.

Uberwachungsraum, Rohrleitung und Produkt sind mit einer zugelassenen
Leckanzeigeflissigkeit bis zur sichtbaren Flllhéhenmarkierung des Plexi-
glaszylinders gefiillt (siehe "Liste der Leckanzeigeflissigkeiten fur Leckan-
zeiger").

Wenn im Innen- oder Auflenmantel des Behalters oberhalb oder unterhalb
der Pegel von Lagerflissigkeit oder Grundwasser eine Undichtheit auftritt,
entweicht Leckanzeigeflussigkeit. Dadurch sinkt der Leckanzeigeflissig-
keitspegel. Dies wird durch die Fullhéhenmarkierung am Plexiglaszylinder
sichtbar.

4.3 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklarungen
Das Produkt entspricht:

» Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 65.24-381
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Produktbeschreibung

4.4 Technische Daten

Parameter

| Wert

Allgemeine Daten

Abmessungen Gehduse (J x H): | Einbaumall mit Anschlussstutzen
LAS 24 160 x 170 mm
LAS 72 160 x 440 mm
LAS 230 210 x 540 mm
Gewicht

LAS 24 1,2 kg

LAS 72 1,9 kg

LAS 230 29 kg
Anschlussgewinde

LAS 24, LAS 72 G1la

LAS 230 G1i

Material

Gehdusedeckel Edelstahl
Gehauseboden Edelstahl
Dichtring EPDM, SH 50
Zylinder Plexiglas
Gitterzylinder Stahl verzinkt
Anschlussstlick Messing
Gewindestange Edelstahl

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C

AFRISO

LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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5.1

Montage

Montage

Das Produkt wurde im Werk auf Dichtheit geprift. Aus diesem Grund kénnen
sich Flussigkeitsreste im Produkt befinden.

Montage vorbereiten
Berechnungsgrundlage fiir Behilter/Zusatzbehalter

Der Nutzinhalt des Leckanzeigeflissigkeitszusatzbehalter betragt 4,5 Liter
(Gesamtinhalt 10 Liter).

Das Uberwachungsraumvolumen entnehmen Sie dem Typenschild am
Tank.

Die Produkte vom Typ LAS 72 und LAS 230 kénnen auch fir Behalter mit
groiem Uberwachungsraumvolumen eingesetzt werden. Hierzu missen Sie
die Zusatzbehalter mit je 4,5 Liter (siehe “Bestimmungsgemafie Verwen-
dung” auf Seite 4) Nutzinhalt einsetzen.

Die Zusatzbehalter werden ber geeignete Verbindungsleitungen (beispiels-
weise aus EPDM) mit dem Produkt verbunden.

5.2 Produkt montieren

FALSCHE MONTAGE

Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug am Fitting, um das Produkt einzu-
schrauben.

Vermeiden Sie bei der Montage des Produkts jegliche Krafteinwirkung auf den
Plexiglaszylinder.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

= Stellen Sie sicher, dass die zulassigen Umgebungsbedingungen fir das
Produkt eingehalten werden.

Fir das Produkt ist ein Prifventil erforderlich. Das LAG-Montage-Set enthalt
ein Prifventil und weiteres Anschluss-Material (siehe "LAG-Montage-Set").

1. Montieren Sie das Produkt so, dass sich die Unterkante des Produkts
mindestens 300 mm Uber dem Scheitel des Behalters befindet.
- Der maximale Druck von 590 mbar am tiefsten Punkt des Uberwa-
chungsraumes darf nicht Giberschritten werden.

2. Verwenden Sie geeignetes Dichtmaterial.
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Montage

3. Schrauben Sie beim Typ LAS 230 ein Rohrstiick mit AuRengewinde in die
Gewindemuffe am Behélter. Das Rohrstlick ist im Lieferumfang des
LAS 230 enthalten.

- Bei Verwendung von Reduzierungen darf ein Innendurchmesser von
13 mm nicht unterschritten werden.

A. Einbauhdhe unbedingt einhalten C. T-Stlick (nicht im Lieferumfang)

- A1 = Fllhéhe . .
_A2 = Mindestens 100 mm - Prufventl
- A3 = Mindestens 300 mm E. Bis zur Behaltersohle: X (siehe

B. Rohrstiick (im Lieferumfang des Tabelle auf Seite 14)

LAS 230 enthalten)
Abbildung 3: Montagebeispiel ,LAS 230

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 13



Montage

A. Einbauhéhe unbedingt einhalten C. Prifventil

- A1 = Fullhéhe . . .

o D. Bis zum tiefsten Punkt des Uber-
) ﬁg B m:ﬂggztggz ;88 mm wachungsraumes: X (siehe
e Tabelle auf Seite 14)

B. Anschlussstiick
Abbildung 4: Montagebeispiel ,LAS 72 E“

Behalterart MaR ,,X“
Stehende Behalter nach DIN 6618-3 Max. 5,90 m
Liegende zylindrische Behalter beispiels- Max. 5,00 m
weise nach DIN 6616

Tabelle 2: MaB3 ,X*
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Montage

5.3 Zusaitzliche Leckanzeigefliissigkeitsbehalter montieren

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT
» Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor duReren Einfliissen geschitzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die bendtigte Menge Leckanzeigeflissigkeit
und die Anzahl der erforderlichen Leckanzeigeflissigkeitsbehalter korrekt
berechnet haben (siehe "Berechnungsgrundlage fur Behalter/Zusatzbe-
halter").

Der Leckanzeigeflissigkeitsbehalter wird oberhalb des_Dberwachungsrau-
mes montiert und wird damit zum héchsten Punkt des Uberwachungsrau-
mes.

5.3.1  Verbindungsleitung(en) montieren

UNGEEIGNETE VERBINDUNGSLEITUNGEN UND ARMATUREN

Zink kann in Verbindung mit den Leckanzeigeflissigkeiten reagieren.

» Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsleitungen und Armaturen im flissig-
keitsbertihrenden Bereich nicht verzinkt sind.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

UNSACHGEMASSE BEFESTIGUNG

Der Leckanzeigeflissigkeitsbehalter darf nicht an der Verbindungsleitung
befestigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass der Leckanzeigeflissigkeitsbehalter an einer Wand
oder einem anderen Trager befestigt wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.
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Montage
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Die Verbindungsleitung muss mit Gefalle zum Behalter hin verlegt werden
und darf nicht absperrbar sein.

5.4 LAG-Montage-Set

Das LAG-Montage-Set enthalt ein Prufventil mit G1-Innengewinde, einen
Schlauchanschlussstutzen fir 14 x 3 mm-Schlduche und Anschlussmaterial
fur die Montage des Leckanzeige-Sichtgerat.

1. Montieren Sie das Priif-
ventil (A) mindestens
100 mm unterhalb der
Unterkante des Produkits.

2. Montieren Sie das Pruf-
ventil (A) so, dass ein Auf-
fanggefal’ bei der Funkti-
onsprifung die
austretende Leckanzeige-
flissigkeit auffangen
kann.

Abbildung 5: Montage Prtfventil
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6
6.1

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Produkt in Betrieb nehmen

FALSCHE LECKANZEIGEFLUSSIGKEIT

» Verwenden Sie ausschliel3lich die in dieser Betriebsanleitung aufgelisteten
Leckanzeigeflussigkeiten.

» Beachten Sie alle Informationen und Anweisungen der Hersteller der Leck-
anzeigeflissigkeiten.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

/I\. WARNUNG
CHEMISCHE REAKTIONEN
* Verwenden Sie ausschlielilich die in dieser Betriebsanleitung aufgelisteten
Leckanzeigeflussigkeiten und Mischungen.
- Eine Liste der zugelassenen Leckanzeigeflissigkeiten und deren zulas-
sige Mischbarkeit finden Sie im Anhang dieser Betriebsanleitung und auf
der Homepage des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt).

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Tod, schweren Verletzungen
oder Sachschéaden fiihren.

Doppelwandige Behalter werden oft mit Leckanzeigeflissigkeit im Uberwa-
chungsraum angeliefert. Das Uberwachungsraumvolumen entnehmen Sie
dem Typenschild am Behalter.

1. Stellen Sie ein Auffanggefald unter das Prufventil.

2. Offnen Sie das Prifventil.

3. Befillen Sie das Produkt mit Leckanzeigeflissigkeit.
4

. SchlielRen Sie das Prufventil, sobald 0,5 Liter Leckanzeigeflissigkeit aus-
getreten sind.

5. Fillen Sie das Produkt bis zur Fullhéhenmarkierung mit der angegebe-
nen Leckanzeigefliissigkeit.

6. Schlieflen Sie die Einfulld6ffnung mit dem Verschlussstopfen oder dem
Kippventil.
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6.2

7.1

Betrieb

Funktionspriifung
Flhren Sie die Funktionsprifung in folgenden Fallen durch:

* Nach jeder Inbetriebnahme
* Einmal jahrlich bei der Wartung

Lassen Sie die Funktionsprifung durch einen Fachbetrieb durchfihren und
bestatigen. Uber die Funktionsprifung muss ein Prifbericht ausgestellt und
mit der Anlagendokumentation aufbewahrt werden.

Die austretende Leckanzeigeflissigkeit muss in einem geeigneten Gefa
aufgefangen werden.

1. Stellen Sie ein Auffanggefal unter das Prifventil.

2. Offnen Sie das Prifventil.
- Die Leckanzeigeflissigkeit muss mit einem Volumenstrom von mindes-
tens 0,5 I/min austreten.

3. Schlieen Sie das Prfventil.

4. Fullen Sie die aufgefangene Leckanzeigeflissigkeit wieder in den Plexi-
glaszylinder.

Betrieb

Das Produkt arbeitet als Sicherheitseinrichtung ohne Bedienelemente.
Undichtheiten des Uberwachungsraums werden durch Absinken des im Pro-
dukt sichtbaren FlUssigkeitspegels angezeigt.

Eine Bedienung des Produkts beschrankt sich auf dessen regelmaflige
Sichtprufung.

Leckagefall

Wenn der Flussigkeitspegel im Plexiglaszylinder kontinuierlich fallt oder der
Flussigkeitspegel das sichtbare Minimum (Unterkante des Plexiglaszylin-
ders) erreicht hat, liegt eine Undichtheit vor.

1. Benachrichtigen Sie einen Fachbetrieb (siehe “Qualifikation des Perso-
nals” auf Seite 7).

Der Fachbetrieb muss die Ursache beseitigen, bevor das Produkt wieder in
Betrieb genommen wird.
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Wartung

8  Wartung
Kontrollieren Sie die Flllhéhenmarkierung des Produkts durch Sichtkontrolle
bei jeder Gelegenheit, jedoch mindestens einmal pro Monat.

8.1 Wartungstatigkeiten
Reinigung der Oberflachen

= Stellen Sie sicher, dass die Fullhéhenmarkierung am Plexiglaszylinder
immer gut sichtbar ist.

1. Reinigen Sie das Produkt duerlich mit einem leicht angefeuchteten
Tuch. Verwenden Sie eine milde Seifenlauge.

Innenreinigung

Bei Bedarf reinigen Sie den Plexiglaszylinder nach Ablassen der Leckanzei-
geflissigkeit:

1. Losen Sie die obere Befestigung.

2. Nehmen Sie den Deckel und den Plexiglaszylinder ab.
3. Reinigen Sie das Produkt mit einer milden Seifenlauge.
4

. Bauen Sie nach der Reinigung das Produkt sorgfaltig wieder zusammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtung korrekt eingebaut ist.

5. Fillen Sie das Produkt bis zur Fillhéhenmarkierung mit der angegebe-
nen Leckanzeigeflissigkeit.

9  Storungsbeseitigung

Stdérungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MalRnahmen besei-
tigt werden kénnen, dirfen nur durch den Hersteller behoben werden.

Problem Mogliche Ursache Fehlerbehebung

Produkt verliert Leckan-| Dichtungen porés Erneuern Sie den Plexi-

zeigeflissigkeit glaszylinder inklusive
Dichtungen oder das
Produkt.

Sonstige Stérungen - Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 19



AuRerbetriebnahme und Entsorgung

10 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

1. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage" in umgekehrter
Reihenfolge).

2. Entsorgen Sie die Leckanzeigeflissigkeit nach den geltenden Bestim-
mungen und Vorschriften.

3. Entsorgen Sie das Produkt.

11 Rucksendung

Vor einer Riicksendung lhres Produkts missen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

12 Gewabhrleistung

Informationen zur Gewahrleistung finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in lhrem Kauf-
vertrag.

13 Ersatzteile und Zubehor

UNGEEIGNETE TEILE
* Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehorteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschéaden fiihren.

Produkt
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Leckanzeige-Sichtgerat 43516
,LAS 24 E*

Leckanzeige-Sichtgerat 43517
,LAS 24 EK*
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Ersatzteile und Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Leckanzeige-Sichtgerat 43528 -
,LAS 72¢

Leckanzeige-Sichtgerat 43527
,LAS 72 E*

Leckanzeige-Sichtgerat 43550
,LAS 230°

Ersatzteile und Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr.
LAG-Montage-Set 40540
Montageset LAS 0 (Prifventil) 43529
Montageset LAS 1 mit einem Zusatzbehalter | 43530
Montageset LAS 2 mit zwei Zusatzbehaltern | 43531
Montageset LAS 3 mit drei Zusatzbehaltern 43532
Montageset LAS 4 mit vier Zusatzbehaltern 43533
Plexiglaszylinder zu LAS 72 43537
Plexiglaszylinder zu LAS 230 43553
Kippventil fur LAS 24 EK, G1 43539

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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Anhang

Anhang

Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Leckanzeiger

Die aufgefuihrten Leckanzeigeflissigkeiten sind von der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -priifung (BAM) gepriift worden und dirfen fiir Leck-
anzeiger fur Flissigkeitssysteme verwendet werden.

Die Leckanzeigeflissigkeiten sind auf ihre fungizide Wirkung und auf ihre
Vertraglichkeit mit den brennbaren Flussigkeiten Heizdl EL, Dieselkraftstoff
und Vergaserkraftstoff geprift worden. Nichtbrennbare, wassergefadhrdende
Flussigkeiten dirfen in den Behaltern nur gelagert werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass sie mit der verwendeten Leckanzeigeflissigkeit keine gefahr-
lichen chemischen Reaktionen auslosen. Ansonsten muss eine Priifung der
Vertraglichkeit durch eine vom DIBt anerkannte Prufstelle vorgenommen
werden.

Die Leckanzeigefllssigkeit muss der vom DIBt herausgegebenen ,Liste der
Leckanzeigeflissigkeiten fir Uberwachungsraume doppelwandiger Behalter
oder doppelwandiger Rohrleitungen (Stand Dezember 2010)“ entsprechen.

Die Verwendung anderer Leckanzeigeflussigkeiten ist nicht zulassig.
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doppelwandiger Behilter oder doppel g

Deutsches
Institut

far D I t
Bautechnik

Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Elberwal:hungsréums

(Stand Dezember 2010)

Die Leckanzeigefilssigkeiten wurden von der Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung (BAM)
Berlin nach den Zulassungsgrundsétzen des DIBt fir Leckanzeigegerate fir Behélter (ZG-LAGB) und
Rohrleitungen (ZG-LAGR) geprift. Die Leckanzeigefiissigkeiten genligen den Anforderungen beim

Lagern und Transport von

- Heizdl EL

- Dieselkraftstoff

- Ottokraftstoff
Superottokraftstoff

- Fettsaure-Methylester (Biodiesel/Bioheizal)
- Gemische von Heizdl EL bzw. Dieselkraftstoff und Fettsdure-Methylester

Ethanol

2 Gemische von Ottokraftstoff und Ethanol

Pflanzendle.

Bei Verwendung der Leckanzeigefii

Firma

1 5ind die

j Produkt

htlichen Regelungen zu beachten.

BAM-Aktenzeichen

BASF AG Carl-Bosch-Str.38
D-67063 Ludwigshafen
am Rhein

Biesterfeld, Wilhelm E. H.
Chemikalien Grofihandel
Ferdinandstr. 41

D-20095 Hamburg

Clariant SE
Am Unisys Park 1
65843 Sulzbach

GLYMIN Leckanzeigefilissigkeit

GLYMIN NF Leckanzeigefiissigkeit

WEBC 962 Leckanzeigefliissigkeit

ANTIFROGEMN N Leckanzeigeflissigkeit

Leckanzeige-Clariant

1.3/11477 - 5.1/4372

1.4/12481 - 5,1/6035
1.3/11805 - 5.1/4836

1.3/9790 - 5.1/3436

1.3/10723 - N1-5.1/3833-N1

Sasol Germany GmbH
Paul-Baumann-Str. 1
D-45772 Marl-Westfalen

ILEXAN — Leckanzeigeflissigkeit -
Konzentrat

1.3/9829 - 5.1/3465

Deutsche AVIA Mineraldl GmbH

Einsteinstr. 169
D-81675 Minchen

AVILUB Leckanzeigefiissigkeit

AVIAGARD NF Leckanzeigefiissigkeit

1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1

1.4/12481-N1 - 5.1/6035-N1

Deutsche Shell AG
Kennedyallee 120
D-60596 Frankfurt am Main

GLYCOSHELL 1 Leckanzeigefilissigkeit

1.3/4281 - 5.1/3457

100040916 (Leckanzeigel

ssigh. Doz, 2010)

Seite 1von 2
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Firma

Produkt

BAM-Aktenzeichen

Dow Deutschland
Am Kronberger Hang 4
D-65824 Schwalbach

DOWCAL 10 Leckanzeigeflissigkeit

DOWCAL 20 Leckanzeigeflissigkeit

1.3/11621 - 5.1/4543

1.3/9557 - 5.1/3371

Hanf und Nelles
Paul-Thomas-Str. 49
D-40589 Dusseldorf

GLYCOSHELL 1-0 Leckanzeigeflissigkeit

VII.4/13068 — IV.1/6759

miteinander vermischt werden;

LECKFLUSSIGKEIT (Mader) *
KOREX Leckanzeigeflissigkeit *
Leckanzeige-Clariant
Leckanzeigeflissigkeit HOECHST *

GLYMIN Leckanzeigeflissigkeit
AVILUB Leckanzeigeflissigkeit
FAUCH 950 Leckanzeigefllissigkeit
GLYMIN NF Leckanzeigeflissigkeit

* nicht mehr im Handel

Herausgeber

Anstalt des dffentlichen Rechis
Kolonnenstralte 30 B
10829 Berlin

Telefon: 030/78730-0

Telefax: 030/78730-320
eMail: dibt@dibt.de www. dibt.de

100040516 (Leckanzeigefissigk. Doz, 2000)

ANTIFROGEN N Leckanzeigeflissigkeit BAM-Akz. 1.3/9790 - 5.1/3436

Beim Auf- oder Nachfillen der Leckanzeigesysteme dirfen nur folgende Leckanzeigefiiissigkeiten

BAM-Akz. 1.3/9790-N1 - 5.1/3436-N1
BAM-Akz. 1.3/9790-N1 — 5.1/3436-N1
BAM-Akz. 1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1

BAM-Akz, 1.3/10723 - 5.1/3833

BAM-Akz. 1.3/11477 — 5.1/4372

Weiterhin dirfen folgende Leckanzeigeflissigkeiten miteinander vermischt werden:

BAM-Akz, 1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1

Deutsches Institut fir Bautechnik — DIBt -

o BAM-Akz. 1.3/11477-N2 — 5,1/4372-N2
BAM-Akz. 1.4/12481 - 5.1/6035
AVIAGARD NF Leckanzeigeflissigkeit BAM-Akz. 1.4/12481-N1 - 5.1/6035-N1

Seite 2 von 2
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14.2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Deutschland)

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
petragens Anstalt des affentiichen Rechts

e and et o
Allgemeine fiir Bauprodukte und Bauarten
bauaufsichtliche Datum: Geschafiszsichen:
Zulassung/ 16.07.2024  1123-1.65.24-25/24
Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nummer: Geltungsdauer

Z-65.24-381 vorm: 3, August 2024

bis: 3. August 2029
Antragsteller:
Afriso-Euro-Index GmbH
LindenstraRe 20
74363 Guglingen

d dieses
L i nach dem Fliissigkei der Typen LAS 24 (E, EK), LAS 72 (E) und LAS 230

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und zwei Anlagen mit 3 Seiten.

DiBt | Ko 30 B | D-10829 Barlin | Tel: +433078730-0 |

Fax: +433076730-320 | E-Mall: dil

ibt.de

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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28796224

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnslil!_n

Nr. 2-65.24-381 for D I Bt
Bautechnik
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung
zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréaglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

1.65.24-25/24
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241
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787962.24

Nr. Z-65.24-381

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt

far
Bautechnik

Seite 3 von 6 | 16. Juli 2024

BESONDERE BESTIMMUNGEN

und Ver bzw. A

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Flissigkeitsleckanzeiger mit der Typbezeichnung
LAS 24, LAS 72 und LAS 230 zur Uberwachung doppelwandiger Behalter in Anlagen zum
Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender Flissigkeiten. Die Leckanzeiger
bestehen jeweils aus einem Leckanzeigeflussigkeitsbehalter, der Uber eine Rohrleitung
(Standrohr) mit dem Uberwachungsraum des Behélters verbunden ist (siehe Anlage 1).
Undichtheit in den Wandungen des Uberwachungsraumes wird durch Absinken des Leckan-
zeigeflissigkeitspegels im Leckanzeigeflissigkeitsbehélter sichtbar.

(2) Die Leckanzeiger dirfen an geeignete Uberwachungsrdume oberirdischer, drucklos
betriebener Behélter angeschlossen werden. Die Dichte der in den Behdltern gelagerten
Flissigkeiten darf maximal 1,0 kg/dm? betragen.

(3) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG! gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(6) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der
spéateren Nutzung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Aligemeines
Der Leckanzeiger und seine Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage
dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

und Ei
(1) Der Regelungsgegenstand besteht aus einem Leckanzeigeflissigkeitsbehélter, der als
Leckanzeige-Sichtgerat ausgebildet ist, sowie Standrohr und Priifventil.
Typ LAS 24 (E, EK) fir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 24 Litern,
Typ LAS 72 (E) fir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 72 Litern,
Typ LAS 230 fiir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 232 Litern.
(E) fur Flussigkeiten mit Flammpunkten < 55 °C
(EK) mit Kippventil zur Belliftung des Leckanzeigesystems

(2) Durch zusatzliche Leckanzeigeflissigkei dlter kénnen die Typen LAS 72 und
LAS 230 auch an Behalter mit gréReren Uberwachungsraumvolumina angeschlossen werden,
siehe Abschnitt 3 (1).

Her und

Herstellung

Die Leckanzeiger dirfen nur im Werk des Antragstellers, Afriso-Euro-Index in

74363 Giglingen, hergestellt werden. Sie miissen hinsichtlich Bauart, Abmessungen und
Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefiihrten Unterlagen entsprechen.

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geéndert worden ist

1.65.24-25/24
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Kennzeichnung

Die Leckanzeiger, deren Verpackung oder deren Lieferschein miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt sind.

Zusatzlich sind die zulassungspflichtigen Bauteile selbst mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:

- Hersteller oder Herstellerzeichen”,

— Typenbezeichnung,

— Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
— Bescheidnummer).

Bestandteil des U-Zeichens, das Bauteil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kenn-
zeichnen, wenn das U-Zeichen nicht direkt auf dem Bauteil aufgebracht wird.

Ubereinstimmungsbestitigung

Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Leckanzeiger mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer Erstpriifung der Leckanzeiger durch eine hierfiir anerkannte Prf-
stelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben

wer i Pr
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen Produk-
tionskontrolle ist eine Stiickpriifung jedes Leckanzeigers oder seiner Einzelteile durchzu-
fiihren. Durch die Stiickpriifung hat der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werkstoffe und
MaRe sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem gepriiften Baumuster entsprechen und der
Leckanzeiger funktionssicher ist.
(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Leckanzeigers,
— Art der Kontrolle oder Priifung,
— Datum der Herstellung und der Priifung,
— Ergebnisse der Kontrollen oder Prifungen,

Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.
(4) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Leckanzeiger, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

1.65.24-25/24
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243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind die in den ZG-LAGB aufgefiihrten Funktionspriifungen durch-
zufiihren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nach-
weise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Priifungen
die Erstpriifung.

3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfithrung

341 Planung

(1) Bei gréReren als in Abschnitt 2.2 (1) genannten Uberwachungsraumvolumina kénnen die
Leckanzeiger um Zusatzleckanzeigefllissigkeitsbehalter mit je 4,5 Liter Nutzinhalt wie folgt er-
weitert werden.
—  Uberwachungsraumvolumen bis zu 230 Liter:

Typ LAS 72 mit einem Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehalter,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 387 Liter:

Typ LAS 72 mit zwei Zusatzleckanzeigeflissigkeif altern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 545 Liter:

Typ LAS 72 mit drei Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 700 Liter:

Typ LAS 72 mit vier Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 389 Liter:

Typ LAS 230 mit einem Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehalter,
—  Uberwachungsraumvolumen bis zu 547 Liter:

Typ LAS 230 mit zwei Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 704 Liter:

Typ LAS 230 mit drei Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehaltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 862 Liter:

Typ LAS 230 mit vier Zusat igeflissigkei altern.
(2) Der Leckanzeiger kann an geeignete Uberwachungsrdume nach Abschnitt 1(2) ange-
schlossen werden, wenn sich die Unterkannte des Leckanzeige-Sichtgerates mindestens
300 mm tiber dem Behalterscheitel befindet und der Leckanzeigeflussigkeitsdruck im Sohlen-
bereich des Uberwachungsraumes mindestens 3 kPa héher ist als der maximale Druck der
Lagerflissigkeit am tiefsten Punkt des Behélters.
(3) Der Leckanzeiger ist fiir Behalter nach Abschnitt 1 (2) geeignet, die einem Uberdruck im
Uberwachungsraum von mindestens 0,6 bar standhalten.
(4) Die Leckanzeigefliissigkeit muss die Anforderungen der DIN EN 13160-3:2016-122
erfilllen.
(5) Fur den Leckanzeigertyp LAS 72 E durfen nur schwarze Zusatzleckanzeigeflissigkeits-
behélter aus dem Werkstoff GM 9350 C Hostalen oder Deltacom PE 6690-EC3 mit einem
Oberflachenwiderstand von < 10° Ohm verwendet werden. Der Leckanzeigertyp LAS 24 (E,
EK) darf nur ohne Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehélter betrieben werden.
(6) Fur den Leckanzeigertyp LAS 72 und LAS 230 dirfen auch naturweille Zusatzleckan-
zeigeflissigkeitsbehélter aus dem Werkstoff 5021 D Lupolen verwendet werden, wenn diese
ausschlieRlich fiir Innenrdume eingesetzt werden.

2 DIN EN 13160-3:2016-12 [ - Teil 4 und Prif fur
sensorbasierte Leckanzeigesysteme

78796224 1.65.24-25/24
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Nr. Z-65.24-381

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt

fiar
Bautechnik

Seite 6 von 6 | 16. Juli 2024

Ausfiihrung

Der Leckanzeiger muss entsprechend Abschnitt 2.3 der Betriebsanleitung des Leckanzeigers?
eingebaut und entsprechend deren Abschnitt 3.1 in Betrieb genommen werden. Mit dem Ein-
bauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Leckanzeigers diirfen nur solche
Betriebe beauftragt werden, die iiber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes ver-
fligen, wenn diese Tatigkeiten an Behaltern fiir Flissigkeiten mit Flammpunkt < 55 °C durch-
gefiihrt werden. Uber den sachgeméaRen Einbau des Leckanzeigers und die ordnungsgemaRe
Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu iibergeben.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Der Leckanzeiger muss entsprechend den Abschnitten 3.2 und 3.3 der Betriebsanleitung
betrieben und gepriift und entsprechend Abschnitt 3.4 der Betriebsanleitung gewartet werden.
Die Betriebsanleitung ist vom Hersteller mitzuliefern.

(2) Die Funktions- und Betriebssicherheit des Leckanzeigers muss mindestens einmal im
Jahr wiederkehrend gepriift werden.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Yermolenko

aktuelle Betriebsanleitung auf Grundlage der vom TUV Nord e.V. geprilften Betriebsanleitung des Leckanzeigers Typ
LAS 24 (E,EK), LAS 72 (E) und LAS 230 / Druckstand 05.2024

1.65.24-25/24

AFRISO

LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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Anhang

Allgemeine Bauartgenehmigung lnslr:yl
Nr. Z-65.24-381 vom 16. Juli 2024 Bt mﬂ'l‘;

DIBt

doppelwandig

<5000

Leckanzeiger nach dem Fliissigkeitssystem der Typen LAS 24 (E, EK), LAS 72 (E) und
LAS 230

Ubersicht

Anlage 1

796458.24

1.65.24-25/24

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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Anhang

Das Produkt nicht am
Plexiglaszylinder, son-
dern mit geeignetem
Werkzeug am Fitting
einschrauben.

Folgeschaden durch
unsachgemafle Mon-
tage sind von der
Gewabhrleistung ausge-
schlossen!

Das Produkt ist auf
Dichtheit gepruft.
Erkennbar am Flussig-
keitsrest im Produkt.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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About these operating instructions

1 About these operating instructions

The operating instructions describe the leak detectors - sight glass principle
-"LAS 24 (E, EK)“/"LAS 72 (E)"/"LAS 230" (also referred to as "product" in
these operating instructions). These operating instructions are part of the
product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

» Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

* Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

« If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and

any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 2



Information on safety

2 Information on safety

2.1 Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you
are familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure
compliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

WARNING indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided,
can result in serious injury or equipment damage.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in
equipment damage.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:

This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible
death, injury or equipment damage.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 3



2.2

Information on safety

Intended use

This product may only be used as a part of a leak detection system for
aboveground double-walled containers for the storage of water-polluting lig-
uids, with leak detection fluid in the interstitial space.

The density of the stored liquid stored must not exceed a maximum value of
1.0 kg/dm3,

The product is used under atmospheric conditions with the following types of
containers:

» Interstitial spaces of aboveground containers operated under atmos-
pheric conditions having an approval for construction products

» Double-walled containers with a special design and with a test certificate
which demonstrates that the interstitial space is suitable as a part of a lig-
uid-based leak leak detection system

Type Active vol- | Use for containers with a leak detection
ume fluid volume of up to (litres)
(litres)

LAS 24 (E, EK) | 0.7 24

LAS 72 (E) 2.1 72

LAS 230 6.6 232

One litre of active volume in the product corresponds to 35 litres of leak
detection fluid in the interstitial space.

Only one container may be monitored with the product.
Monitored liquids
»  Water-polluting liquids with a flash point of > 55 °C

» Fortypes LAS 24 E(K), LAS 72 E: water-polluting liquids, also with flash
point < 55 °C

The products of type LAS 72 and LAS 230 can also be used for containers
with large interstitial space volume. For this purpose, you must use, depend-
ing on the size of the interstitial space, additional containers with an active
volume of 4.5 litres each (see Table on page 5).

The additional container has an active volume of 4.5 litres and a total volume
of 10 litres. Filling to just below the middle of the additional container is nec-
essary to ensure that there is sufficient volume for temperature fluctuations.

If no retention facility for escaping leak detection fluid is available, the volume
of the interstitial space of the system must not exceed 1 m?3.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 4



Information on safety

Refer to the table below for the required number of additional containers:

Number of Active volume LAS | Maxum volume of leak detec-
additional con-| including additional | tion fluid in the interstitial
tainers containers (litres) space (litres)

LAS 72 (E)

0 2.1 72

1 6.6 230

2 111 387

3 15.6 545

4 20.1 700

LAS 230

0 6.6 232

1 11.1 389

2 15.6 547

3 20.1 704

4 24.6 862
:l;}able 1: Additional containers for storage containers (as per DIN 6616 and DIN 6618-

The additional containers are connected to the product by means of suitable
connection lines (for example, EPDM).

The product of type "LAS 24 EK" with tilt valve is suitable for mobile contain-
ers. The tilt valve vents the leak detection system and prevents liquid from
escaping during transportation and filling.

Only black additional containers may be used for the products of type
"LAS 72 (E)" and "LAS 230".

The product of type "LAS 24 (E, EK)" may only be operated without additional
container (see approval in "Appendix")*.

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

» All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

» All conditions and data specified for the product

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 5



Information on safety

* The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

2.3 Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

» Stored medium that is not compatible with the leak detection fluid

* In conjunction with products which are used for health-saving or life-sav-
ing purposes or whose operation may incur hazards to humans, animals
or property.

2.4 Qualification of personnel

This product may only be mounted, commissioned, maintained and decom-
missioned by a qualified, specialised company which has all required certifi-
cations and which meets the following requirements:

» Compliance with all directives, standards and safety regulations concern-
ing handling of water-polluting substances as applicable at the installation
site of the product.

* In Germany: Certification as per § 62 "Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen" (AwSV) (Ordinance on Instal-
lations for Handling Water-Polluting Substances).

Only qualified persons who meet the following requirements may work on
containers containing liquids with a flash point of < 55 °C:

» All required qualifications and certifications in the area of fire and explo-
sion protection applicable at the installation site of the product.

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.
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Information on safety

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

2.5 Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

2.6 Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 7



Transport and storage

3  Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

» Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

» Use the original packaging when transporting the product.

+ Store the product in a clean and dry environment.

» Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 8



Product description

4 Product description
The product is suitable for steel containers for the aboveground storage of
water-polluting liquids.

4.1 Application example(s)

A. DIN 6618-3 double-walled

4>

Lu > S

I

ﬁ‘_

Fig. 1: LAS 24 (E), LAS 72 (E) at a vertical container (as per DIN 6618-3). LAS 230
accordingly

<5900 mm
(
|
|

—

B. DIN 6616 double-walled

wuw 000S >

[
\

Fig. 2: LAS 24 (E), LAS 72 (E) at a vertical, cylindrical container (as per DIN 6616).
LAS 230 accordingly
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4.2

4.3

Product description

Function
The product and the interstitial space of the container filled with leak detec-
tion fluid are connected by a pipe (upright pipe).

If additional containers are used, these are connected to the interstitial space
by means of suitable connection lines.

The interstitial space, the pipe and the product are filled with an approved
leak detection fluid up to the level mark on the Plexiglas cylinder (see "List of
leak detection fluids for leak detectors").

In the case of a leak in the inner or outer wall of the container, above or below
the levels of the stored liquid or the ground water, the leak detection fluid
escapes. This causes the level of the leak detection fluid to fall. This is indi-
cated by the level mark at the Plexiglas cylinder.

Approvals, conformities, certifications
The product complies with:

« Technical Approval of the German Institute for Civil Engineering (DIBt) Z
65.24-381
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Product description

4.4 Technical specifications

Parameter

| Value

General specifications

Dimensions housing (9 x H):

Mounting dimensions with connec-

LAS 24 tion piece

LAS 72 160 x 170 mm

LAS 230 160 x 440 mm
210 x 540 mm

Weight

LAS 24 1.2 kg

LAS 72 1.9 kg

LAS 230 29kg

Connection thread

LAS 24, LAS 72 G1 male

LAS 230 G1 female

Material

Housing cover

Stainless steel

Housing bottom

Stainless steel

Sealing ring

EPDM, SH 50

Cylinder

Plexiglas

Wire mesh cylinder

Steel, galvanised

Connection piece

Brass

Threaded rod

Stainless steel

Ambient conditions

Ambient temperature storage

-20...60 °C

AFRISO

LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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5.1

Mounting

Mounting

The product was factory-tested for tightness. For this reason, there may be
liquid residues in the product.

Preparing mounting
Calculation base for containers/additional containers

The active volume of the additional container for leak detection fluid tank is
4.5 liters (total capacity 10 liters).

Refer to the nameplate at the tank for the interstitial space volume.

The products of type LAS 72 and LAS 230 can also be used for containers
with large interstitial space volume. For this purpose, additional containers

with an active volume of 4.5 litres each (see “Intended use” on page 4) must
be used.

The additional containers are connected to the product by means of suitable
connection lines (for example, EPDM).

5.2 Mounting the product

NOTICE

INCORRECT MOUNTING

Use a suitable tool on the fitting to screw in the product.

Avoid applying any force to the Plexiglas cylinder when mounting the product.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

= Verify compliance with the permissible ambient conditions for the product.

A test valve is required for the product. The LAG mounting kit contains a
brass test valve and additional connection accessories (see "LAG mounting
kit").
1. Mount the product in such a way that the product is located at least
300 mm above the top of the container.
- The maximum pressure of 590 mbar at the lowest point of the interstitial
space must not be exceeded.

2. Use suitable sealing material.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 12



Mounting

3. For type LAS 230, screw a pipe piece with a male thread into the socket
at the container. The pipe piece is included in the LAS 230 scope of deliv-
ery.

- If you use reducing pieces, the inside diameter must not be less than
13 mm.

A. Make sure to observe installation C. T piece (not included in scope of

height delivery)

- A1 = Liquid level

_ A2 = At least 100 mm D. Test valve

- A3 = At least 300 mm E. Up to the bottom of the tank: X

B. Pipe piece (included in LAS 230 (58€ Table on page 14)

scope of delivery)
Fig. 3: Mounting example "LAS 230"

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 13



Mounting

A. Make sure to observe installation C. Test valve
height D. Up to the lowest point of the inter-

- A1 = Liquid level
- A2 = At least 100 mm
- A3 = At least 300 mm

B. Connection piece
Fig. 4: Mounting example "LAS 72 E"

stitial space: X (see Table on
page 14)

Container type

Dimension "X"

Vertical containers as per DIN 6618-3

Max. 5.90 m

Horizontal, cylindrical containers, for exam-
ple, as per DIN 6616

Max. 5.00 m

Table 2: Dimension "X"

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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Mounting

5.3 Mounting additional leak detection fluid containers

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT
» Verify that the product is protected from external influences.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

= Verify that you have correctly calculated the required volume of leak
detection fluid and the required number leak of detection fluid containers
(see "Calculation base for containers/additional containers").

The container for leak detection fluid is mounted above the interstitial space
so that it becomes the highest point of the interstitial space.

5.3.1  Mounting connection line(s)

NOTICE

UNSUITABLE CONNECTION LINES AND FITTINGS

Zinc can react with leak detections fluids.
+ Verify that the connection lines and fittings are not galvanised.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

NOTICE

INCORRECT FASTENING

The container for leak detection fluid must not be fastened to the connection

line.

« Ensure that the container for leak detection fluid is fastened to a wall or other
support.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 15



Mounting
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The connection line must have a gradient towards the container; it must not
be possible to shut it off.

5.4 LAG mounting kit

The LAG mounting kit contains a test valve with G1 female thread, a hose
connection piece for 14 x 3 mm hoses as well as all other connection mate-
rial required for mounting the sight glass principle leak detector.

1. Mountthe test valve (A) at
least 100 mm below the
bottom edge of the prod-
uct.

2. Mount the test valve (A)in
such a way that a con-
tainer can collect the leak
detection fluid that
escapes during the func-
tion test.

Fig. 5: Mounting of test valve

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230 16



Commissioning

6 Commissioning

6.1 Commissioning the product

NOTICE

INCORRECT LEAK DETECTION FLUID

* Only use the approved leak detection fluids listed in these operating instruc-
tions.

» Observe all information and instructions provided by the manufacturers of
the leak detection fluids.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

)\ WARNING

CHEMICAL REACTION

* Only use the leak detection fluids and mixtures listed in these operating
instructions.

- Alist of approved leak detection fluids and their approved miscibility can
be found in the appendix of these operating instructions and on the web-
site of the Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt, German Institute for
Building Technology).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or
equipment damage.

Double-walled containers are often delivered with leak detection fluid already
filled into the interstitial space. Refer to the nameplate at the container for the
interstitial space volume.

1. Place a collection receptacle below the test valve.
2. Open the test valve.

3. Fill the product with leak detection fluid.

4

. Close the test valve as soon as 0.5 litres of leak detection fluid have
escaped.

5. Fill the product with the leak detection fluid specified to the level mark.
6. Close the filling opening with the plug or the tilting valve.

6.2 Function test
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Operation

Perform the function test at the following occasions:
» After each commissioning
* Once per year during maintenance

Have the function test performed and documented by a specialised com-
pany. A test report on the function test must be created and kept with the sys-
tem documentation.

Collect the escaping leak detection fluid using a suitable collection recepta-
cle.

1. Place a collection receptacle below the test valve.

2. Open the test valve.
- The leak detection fluid must escape at a flow rate of at least 0.5 I/min.

3. Close the test valve.
4. Refill the collected leak detection fluid into the Plexiglas cylinder.

7  Operation

The product works as safety-related equipment without controls. Leaks in the
interstitial space are indicated by a falling level of the leak detection fluid vis-
ible in the product.

Operating the product is limited to its regular visual inspection.

7.1 Leakage

A leakage has occurred if the liquid level in the Plexiglas cylinder keeps fall-
ing or if the liquid level has reached the visible minimum (bottom of the Plex-
iglas cylinder).
1. Notify a specialised company (see “Qualification of personnel” on

page 6).
The specialised company must remove the cause before the product is
recommissioned.
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8.1

Maintenance

Maintenance

Check the level mark of the product as often as possible, at least once per
month.

Maintenance activities
Cleaning the surfaces
= Verify that the level mark at the Plexiglas cylinder is always clearly visible.

1. Clean the outside of the product with a slightly damp cloth. Use mild soap
suds.

Interior cleaning

If necessary, clean the Plexiglas cylinder after having drained the leak detec-
tion fluid:

1. Loosen the upper fastener.

2. Remove the cover and the Plexiglas cylinder.
3. Clean the product with mild soap suds.
4

. Carefully re-assemble the product after cleaning it.
- Verify that the seal has been properly installed.

5. Fill the product with the leak detection fluid specified to the level mark.

Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer.

Problem Possible reason Repair

Leak detection fluid Seals porous Replace the Plexiglas

escapes cylinder including all
seals or the product.

Other malfunctions - Contact the AFRISO
service hotline
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10 Decommissioning, disposal
Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards

and safety regulations.

1. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse sequence of

steps).

2. Dispose of the leak detection fluid in compliance with all applicable direc-

tives, standards and safety regulations.

3. Dispose of the product.

11 Returning the device
Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

12 Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract

for information on warranty.

13 Spare parts and acces-

sories

NOTICE

UNSUITABLE PARTS

» Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-

turer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product

Product designation

Part no.

Figure

Leak detector, sight glass
principle
"LAS 24 E"

43516

Leak detector, sight glass
principle
"LAS 24 EK"

43517

AFRISO
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Spare parts and accessories

Product designation Part no. Figure
Leak detector, sight glass | 43528

principle

"LAS 72"

Leak detector, sight glass | 43527

principle

"LAS 72 E"

Leak detector, sight glass | 43550

principle

"LAS 230"
Spare parts and accessories

Product designation Part no.
LAG mounting kit 40540
Mounting kit LAS O (test valve) 43529
Mounting kit LAS 1 with one additional con- 43530
tainer

Mounting kit LAS 2 with two additional contain-| 43531
ers

Mounting kit LAS 3 with three additional con- | 43532
tainers

Mounting kit LAS 4 with four additional contain{ 43533
ers

Plexiglas cylinder for LAS 72 43537
Plexiglas cylinder for LAS 230 43553
Tilt valve for LAS 24 EK, G1 43539

AFRISO
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Appendix
14 Appendix

14.1 List of leak detection fluids for leak detectors

The leak detection fluids listed have been tested by the German "Bundesan-
stalt fir Materialforschung und -prifung" BAM (Federal Institute for Materials
Research and Testing) and may be used for liquid-based leak detectors.

The leak detection fluids have been tested for their fungicidal effect and their
compatibility with the flammable liquids fuel oil EL, diesel fuel and carburettor
fuel. Non-flammable, water-polluting liquids may only be stored in the con-
tainers if it can be assured that they do not cause hazardous chemical reac-
tions with the leak detection fluid used. Otherwise, a compatibility test has to
be performed by a testing laboratory approved by DIBt.

The leak detection fluid must correspond to the "List of leak detection fluids
for interstitial spaces of double-walled containers or double-walled pipes (as
of December 2010)" of the German Institute for Civil Engineering DIBL.

The use of other leak detection fluids is not permissible.
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Appendix

doppelwandiger Behilter oder doppel g

Deutsches
Institut

far D I t
Bautechnik

Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Elberwal:hungsréums

(Stand Dezember 2010)

Die Leckanzeigefilssigkeiten wurden von der Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung (BAM)
Berlin nach den Zulassungsgrundsétzen des DIBt fir Leckanzeigegerate fir Behélter (ZG-LAGB) und
Rohrleitungen (ZG-LAGR) geprift. Die Leckanzeigefiissigkeiten genligen den Anforderungen beim

Lagern und Transport von

- Heizdl EL

- Dieselkraftstoff

- Ottokraftstoff
Superottokraftstoff

- Fettsaure-Methylester (Biodiesel/Bioheizal)
- Gemische von Heizdl EL bzw. Dieselkraftstoff und Fettsdure-Methylester

Ethanol

2 Gemische von Ottokraftstoff und Ethanol

Pflanzendle.

Bei Verwendung der Leckanzeigefii

Firma

1 5ind die

j Produkt

htlichen Regelungen zu beachten.

BAM-Aktenzeichen

BASF AG Carl-Bosch-Str.38
D-67063 Ludwigshafen
am Rhein

Biesterfeld, Wilhelm E. H.
Chemikalien Grofihandel
Ferdinandstr. 41

D-20095 Hamburg

Clariant SE
Am Unisys Park 1
65843 Sulzbach

GLYMIN Leckanzeigefilissigkeit

GLYMIN NF Leckanzeigefiissigkeit

WEBC 962 Leckanzeigefliissigkeit

ANTIFROGEMN N Leckanzeigeflissigkeit

Leckanzeige-Clariant

1.3/11477 - 5.1/4372

1.4/12481 - 5,1/6035
1.3/11805 - 5.1/4836

1.3/9790 - 5.1/3436

1.3/10723 - N1-5.1/3833-N1

Sasol Germany GmbH
Paul-Baumann-Str. 1
D-45772 Marl-Westfalen

ILEXAN — Leckanzeigeflissigkeit -
Konzentrat

1.3/9829 - 5.1/3465

Deutsche AVIA Mineraldl GmbH

Einsteinstr. 169
D-81675 Minchen

AVILUB Leckanzeigefiissigkeit

AVIAGARD NF Leckanzeigefiissigkeit

1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1

1.4/12481-N1 - 5.1/6035-N1

Deutsche Shell AG
Kennedyallee 120
D-60596 Frankfurt am Main

GLYCOSHELL 1 Leckanzeigefilissigkeit

1.3/4281 - 5.1/3457

100040916 (Leckanzeigel

ssigh. Doz, 2010)
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Firma

Produkt

BAM-Aktenzeichen

Dow Deutschland
Am Kronberger Hang 4
D-65824 Schwalbach

DOWCAL 10 Leckanzeigeflissigkeit

DOWCAL 20 Leckanzeigeflissigkeit

1.3/11621 - 5.1/4543

1.3/9557 - 5.1/3371

Hanf und Nelles
Paul-Thomas-Str. 49
D-40589 Dusseldorf

GLYCOSHELL 1-0 Leckanzeigeflissigkeit

VII.4/13068 — IV.1/6759

miteinander vermischt werden;

LECKFLUSSIGKEIT (Mader) *
KOREX Leckanzeigeflissigkeit *
Leckanzeige-Clariant
Leckanzeigeflissigkeit HOECHST *

GLYMIN Leckanzeigeflissigkeit
AVILUB Leckanzeigeflissigkeit
FAUCH 950 Leckanzeigefllissigkeit
GLYMIN NF Leckanzeigeflissigkeit

* nicht mehr im Handel

Herausgeber

Anstalt des dffentlichen Rechis
Kolonnenstralte 30 B
10829 Berlin

Telefon: 030/78730-0

Telefax: 030/78730-320
eMail: dibt@dibt.de www. dibt.de

100040516 (Leckanzeigefissigk. Doz, 2000)

ANTIFROGEN N Leckanzeigeflissigkeit BAM-Akz. 1.3/9790 - 5.1/3436

Beim Auf- oder Nachfillen der Leckanzeigesysteme dirfen nur folgende Leckanzeigefiiissigkeiten

BAM-Akz. 1.3/9790-N1 - 5.1/3436-N1
BAM-Akz. 1.3/9790-N1 — 5.1/3436-N1
BAM-Akz. 1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1

BAM-Akz, 1.3/10723 - 5.1/3833

BAM-Akz. 1.3/11477 — 5.1/4372

Weiterhin dirfen folgende Leckanzeigeflissigkeiten miteinander vermischt werden:

BAM-Akz, 1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1

Deutsches Institut fir Bautechnik — DIBt -

o BAM-Akz. 1.3/11477-N2 — 5,1/4372-N2
BAM-Akz. 1.4/12481 - 5.1/6035
AVIAGARD NF Leckanzeigeflissigkeit BAM-Akz. 1.4/12481-N1 - 5.1/6035-N1
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14.2 Technical Approval of the German Institute for Civil Engineering
(DIBt) (Germany)

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
gotragens Anstalt des dffentlichen Rechts

e and et o
Allgemeine fiir Bauprodukte und Bauarten
bauaufsichtliche Datum: Geschafiszsichen:
Zulassung/ 16.07.2024 Il 23-1.65.24-25/24
Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nummer: Geltungsdauer

2-65.24-381 vom: 3. August 2024

Lis: 3. August 2029
Antragsteller:
Afriso-Euro-Index GmbH
Lindenstra3e 20
74363 Guglingen

d dieses
L i nach dem Fliissigkei der Typen LAS 24 (E, EK), LAS 72 (E) und LAS 230

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und zwei Anlagen mit 3 Seiten.

DiBt | Kolonnenstrafie 30 B | D-10829 Barlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +433078730-320 | E-Mail: dits @ dibt.de | www.dibt.de
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Allgemeine Bauartgenehmigung lnslil!_n

Nr. 2-65.24-381 for D I Bt
Bautechnik
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung
zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtréglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

1.65.24-25/24
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Nr. Z-65.24-381
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

und Ver bzw. A

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Flissigkeitsleckanzeiger mit der Typbezeichnung
LAS 24, LAS 72 und LAS 230 zur Uberwachung doppelwandiger Behalter in Anlagen zum
Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender Flissigkeiten. Die Leckanzeiger
bestehen jeweils aus einem Leckanzeigeflussigkeitsbehalter, der Uber eine Rohrleitung
(Standrohr) mit dem Uberwachungsraum des Behélters verbunden ist (siehe Anlage 1).
Undichtheit in den Wandungen des Uberwachungsraumes wird durch Absinken des Leckan-
zeigeflissigkeitspegels im Leckanzeigeflissigkeitsbehélter sichtbar.

(2) Die Leckanzeiger dirfen an geeignete Uberwachungsrdume oberirdischer, drucklos
betriebener Behélter angeschlossen werden. Die Dichte der in den Behdltern gelagerten
Flissigkeiten darf maximal 1,0 kg/dm? betragen.

(3) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG! gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(6) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der
spéateren Nutzung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Aligemeines
Der Leckanzeiger und seine Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage
dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

und Ei
(1) Der Regelungsgegenstand besteht aus einem Leckanzeigeflissigkeitsbehélter, der als
Leckanzeige-Sichtgerat ausgebildet ist, sowie Standrohr und Priifventil.
Typ LAS 24 (E, EK) fir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 24 Litern,
Typ LAS 72 (E) fir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 72 Litern,
Typ LAS 230 fiir Behalter mit einem Uberwachungsraumvolumen bis zu 232 Litern.
(E) fur Flussigkeiten mit Flammpunkten < 55 °C
(EK) mit Kippventil zur Belliftung des Leckanzeigesystems

(2) Durch zusatzliche Leckanzeigeflissigkei dlter kénnen die Typen LAS 72 und
LAS 230 auch an Behalter mit gréReren Uberwachungsraumvolumina angeschlossen werden,
siehe Abschnitt 3 (1).

Her und

Herstellung

Die Leckanzeiger dirfen nur im Werk des Antragstellers, Afriso-Euro-Index in

74363 Giglingen, hergestellt werden. Sie miissen hinsichtlich Bauart, Abmessungen und
Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefiihrten Unterlagen entsprechen.

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geéndert worden ist

1.65.24-25/24
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Kennzeichnung

Die Leckanzeiger, deren Verpackung oder deren Lieferschein miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt sind.

Zusatzlich sind die zulassungspflichtigen Bauteile selbst mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:

- Hersteller oder Herstellerzeichen”,

— Typenbezeichnung,

— Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
— Bescheidnummer).

Bestandteil des U-Zeichens, das Bauteil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kenn-
zeichnen, wenn das U-Zeichen nicht direkt auf dem Bauteil aufgebracht wird.

Ubereinstimmungsbestitigung

Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Leckanzeiger mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer Erstpriifung der Leckanzeiger durch eine hierfiir anerkannte Prf-
stelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben

wer i Pr
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen Produk-
tionskontrolle ist eine Stiickpriifung jedes Leckanzeigers oder seiner Einzelteile durchzu-
fiihren. Durch die Stiickpriifung hat der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werkstoffe und
MaRe sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem gepriiften Baumuster entsprechen und der
Leckanzeiger funktionssicher ist.
(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Leckanzeigers,
— Art der Kontrolle oder Priifung,
— Datum der Herstellung und der Priifung,
— Ergebnisse der Kontrollen oder Prifungen,

Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.
(4) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Leckanzeiger, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

1.65.24-25/24
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243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind die in den ZG-LAGB aufgefiihrten Funktionspriifungen durch-
zufiihren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nach-
weise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Priifungen
die Erstpriifung.

3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfithrung

341 Planung

(1) Bei gréReren als in Abschnitt 2.2 (1) genannten Uberwachungsraumvolumina kénnen die
Leckanzeiger um Zusatzleckanzeigefllissigkeitsbehalter mit je 4,5 Liter Nutzinhalt wie folgt er-
weitert werden.
—  Uberwachungsraumvolumen bis zu 230 Liter:

Typ LAS 72 mit einem Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehalter,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 387 Liter:

Typ LAS 72 mit zwei Zusatzleckanzeigeflissigkeif altern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 545 Liter:

Typ LAS 72 mit drei Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 700 Liter:

Typ LAS 72 mit vier Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 389 Liter:

Typ LAS 230 mit einem Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehalter,
—  Uberwachungsraumvolumen bis zu 547 Liter:

Typ LAS 230 mit zwei Zusatzleckanzeigeflissigkeitsbehéltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 704 Liter:

Typ LAS 230 mit drei Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehaltern,
- Uberwachungsraumvolumen bis zu 862 Liter:

Typ LAS 230 mit vier Zusat igeflissigkei altern.
(2) Der Leckanzeiger kann an geeignete Uberwachungsrdume nach Abschnitt 1(2) ange-
schlossen werden, wenn sich die Unterkannte des Leckanzeige-Sichtgerates mindestens
300 mm tiber dem Behalterscheitel befindet und der Leckanzeigeflussigkeitsdruck im Sohlen-
bereich des Uberwachungsraumes mindestens 3 kPa héher ist als der maximale Druck der
Lagerflissigkeit am tiefsten Punkt des Behélters.
(3) Der Leckanzeiger ist fiir Behalter nach Abschnitt 1 (2) geeignet, die einem Uberdruck im
Uberwachungsraum von mindestens 0,6 bar standhalten.
(4) Die Leckanzeigefliissigkeit muss die Anforderungen der DIN EN 13160-3:2016-122
erfilllen.
(5) Fur den Leckanzeigertyp LAS 72 E durfen nur schwarze Zusatzleckanzeigeflissigkeits-
behélter aus dem Werkstoff GM 9350 C Hostalen oder Deltacom PE 6690-EC3 mit einem
Oberflachenwiderstand von < 10° Ohm verwendet werden. Der Leckanzeigertyp LAS 24 (E,
EK) darf nur ohne Zusatzleckanzeigefliissigkeitsbehélter betrieben werden.
(6) Fur den Leckanzeigertyp LAS 72 und LAS 230 dirfen auch naturweille Zusatzleckan-
zeigeflissigkeitsbehélter aus dem Werkstoff 5021 D Lupolen verwendet werden, wenn diese
ausschlieRlich fiir Innenrdume eingesetzt werden.

2 DIN EN 13160-3:2016-12 [ - Teil 4 und Prif fur
sensorbasierte Leckanzeigesysteme

78796224 1.65.24-25/24
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Ausfiihrung

Der Leckanzeiger muss entsprechend Abschnitt 2.3 der Betriebsanleitung des Leckanzeigers?
eingebaut und entsprechend deren Abschnitt 3.1 in Betrieb genommen werden. Mit dem Ein-
bauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Leckanzeigers diirfen nur solche
Betriebe beauftragt werden, die iiber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes ver-
fligen, wenn diese Tatigkeiten an Behaltern fiir Flissigkeiten mit Flammpunkt < 55 °C durch-
gefiihrt werden. Uber den sachgeméaRen Einbau des Leckanzeigers und die ordnungsgemaRe
Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu iibergeben.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Der Leckanzeiger muss entsprechend den Abschnitten 3.2 und 3.3 der Betriebsanleitung
betrieben und gepriift und entsprechend Abschnitt 3.4 der Betriebsanleitung gewartet werden.
Die Betriebsanleitung ist vom Hersteller mitzuliefern.

(2) Die Funktions- und Betriebssicherheit des Leckanzeigers muss mindestens einmal im
Jahr wiederkehrend gepriift werden.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Yermolenko

aktuelle Betriebsanleitung auf Grundlage der vom TUV Nord e.V. geprilften Betriebsanleitung des Leckanzeigers Typ
LAS 24 (E,EK), LAS 72 (E) und LAS 230 / Druckstand 05.2024
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doppelwandig

<5000

Leckanzeiger nach dem Fliissigkeitssystem der Typen LAS 24 (E, EK), LAS 72 (E) und
LAS 230

Ubersicht

Anlage 1

796458.24
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When screwing in the
product, do not apply
force at the Plexiglas
cylinder, but at the fit-
ting, using a suitable
tool.

We shall not be liable
for any damages
resulting from
improper mounting!

The product was tested
for tightness. This indi-
cated by remains of liq-
uid in the product.

AFRISO LAS 24 (E, EK) / LAS 72 (E) / LAS 230
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